STATNY VETERINARNY A POTRAVINOVY USTAV
VETERINARNY A POTRAVINOVY USTAV V DOLNOM KUBINE
Janoskova 1611/58, 026 01 Dolny Kubin, tel.: 043/5837111
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i

3 List & :1/4
Cislo vzorky : B5344/2024

Objednavate! : Rabgice STRED, s.r.o., 029 45 Rabcice ICO : 36379964
Predmet skugky: 1x vz. surové voda

Spésob odberu : akreditovany odber SPP 1.3.62/1 - odber vzoriek pitnych, podzemnych a povrchovych vod
Druh vzorky : bodova '

Zasobovanie : hromadné

Vodny zdroj : rezervoar Oznaéenie :© surova voda
Miesto odberu : rezervoar, obec Rabcice
Datum odberu : 29.10.2024 - Cas odberu : 10:30 - 11:00

Celkové mnozstvo vzorky : 10|

Vzorku odobral :  Krivosudsky Tomas MVDr. 3

Datum prevzatia skusobnej vzorky do laboratéria : 29.10.2024 Cas: 13:30
Spésob dorucenia : Zvoznou linkou

Datum ukonéenia skusok : 15.11.2024

VYSLEDKY SKUSOK

Mikrobiologické ukazovatele Jednotka | Limitné Vzorka &islo | Neistota
hodnoty B5344/2024  merania
| _Escherichia coli ] KTJ/100mi | max. 25 0 | 17%
Koliformné baktérie | KTJ/100mi | max. 50 0 18%
Enterokoky | KTJ/100m! | max. 300 0 14%
Biologické ukazovatele [ Jednotka | ‘Limitné” = | Vzorka &islo |'Neistota
_ hodnoty | B5344/2024 | merania
Zivé organizmy jedince/mi | max. 10 0
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Veterinarny a potravinovy ustav v Dolnom Kubine - skusobné laboratérium Dolny Kubin

Protokol o skuske ¢. 16014/2024

Chemické ukazovateie Jednotka | Limitné Vzorka Cislo | Neistota
, hodnoty B5344/2024 | merania
antimén ua/l max. 10 <10
arzén S L ua/l max. 10 <50
bér e I ma/l | max. 1,5 <0,10
dusi¢nany al | mg/l | max. 15 3,15 5%
dusitany ; mg/i . <0,05 )
| bromiénany B pall | <25
_fluoridy ] ma/l | max. 1,5 <0,15
chrém gl B | <50
| _kadmium _ ol max. 1 <06
kyanidy - = pg/! max. 10 <2,0
_med 1 mg/l max. 2.0 <0,05
nikel B | i pg/l max. 20 <10,0
_olovo - | ug/t max. 10 <50
ortut - ] ua/l | max. 1 <03 N
selén - | pa/t max.20 | <50 _
benzén Mgt | <010 .
| 1.2-dichléretan g pa/l - <0,30
tetrachiéretén a trichléretén - g/t | <1,0
trihalometany spolu ma/l | <0,002 ]
hexachlérbenzén B pa/l ~ <0,01
lindan B _ pa/l | <0,01 1
endrin N palt | <0,01
_aldrin _ _ N uag/lt | <0,02 'y
| _dieldrin N - ug/l <001
| _heptachlér o g/l - <0.01
4 .4- DDE pafi J <0.01
4,4-DDT : ug/l <0.01
metoxychlor . pg/t <0,02 —
pesticidysuma ) wa/l| max. 05 | <0,10 )
_benzo(b)fluoranthene | pa/l ) <0,005
fluoranthene ua/l <0,01
benzo(k)fluoranthene g/l <0,005
benzo(g,h,i)perylene L da/t | | <0,005 B
indeno(1,2,3-cd)pyrene ) ua/l — <0.005
benzo(a)pyrene | watt | <0,002
| suma PAU4 ug/l max. 0,1 <0.01 |
| absorbancia (254 nm, 1cm) max. 0,08 0,017 I 5%
amodnne idny _ mg/l | max. 0.5 ~<0,04
farba mag Pl | max. 20 <2.50 |
chemicka spotreba kyslika (CHSKMn) mg/I max.3 0.86 | 16%
_chloridy B ma/l <1.00
“mangan = | g/l max. 50 <10,0
| _pH (reakcia vody) : — 85-95 7.93 7% |
_sirany B mg/l . 10,90 7%
teplota B °C 1.2 . 20%
zakal ) FNU max.5 1.10 16%
Zelezo . | ma/ max. 0,2 | <0.050 I
elektrolyticka vodivost Bl mS/m . 11,8 5% |
‘horéik _ _ ma/t | 25 16%
vapnik ma/l _ 21.2 3.18
_vapnik a horéik (tvrdost) 1 mmol/ = 0.62
kyselinova neutralizaéna kapacita mmol/| min.0.80 1.02
Pouzité metody:
SPP 2.3.34 Mikrobiologicky rozbor vody. Priloha ¢.6 Mikrobiologicky rozbor pitnej nedezinfikovanej A

a povrchovej vody
Cislo dokumentu: 18278
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SPP 2.3.34 Mikrobiologicky rozbor vody. Priloha €.3 Biologicky rozbor vody A
SPP 1.1.04 Stanovenie arzénu metodou AAS A
SPP 1.1.14 Stanovenie horEika metodou AAS N
PP-DCH-114 Stanovenie antimonu SA
SPP 1.1.05 Stanovenie chréomu metédou AAS A
SPP 1.1.18 Stanovenie kadmia metédou AAS A
8PP 1.1.10 Stanovenie manganu metodou AAS A
SPP 1.1.08 Stanovenie medi metédou AAS A
SPP 1.1.06 Stanovenie niklu metédou AAS A
SPP 1.1.17 Stanovenie olova metédou AAS A
SPP 1.1.22 Stanovenie selénu metodou AAS N
SPP 1.1.15 Stanovenie vapnika metdédou AAS A
SPP 1.1.11 Stanovenie Zeleza metdédou AAS A
STN 757360 Kvalita vody. Stanovenie absorbancie N
SPP 1.1.16 Stanovenie ortuti metodou AMA A
SPP 1.3.05 Stanovenie chemickej spotreby kyslika CHSKMn A
PP-DCH-58 Stanovenie boru SA
PP-DCH-62 Stanovenie bromi¢nanov SN
SPP 1.2.62 Stanovenie iénov vo vodach A
SPP 1.2.04 Stanovenie polycykiickych aromatickych uhlovodikov metodou HPLC/FLD A
SPP 1.3.03 Stanovenie pH potenciometrickou metédou A
SPP 1.3.06 Stanovenie elektrolytickej vodivosti A
SPP 1.3.09 Stanovenie aménnych idnov vo vodach A
SPP 1.3.34 Stanovenie farby vo vodach A
SPP 1.3.22 Stanovenie kyanidov vo vodach A
STN 757375 Stanovenie teploty vody A
8PP 1.3.57 Stanovenie zakalu vo vodach A
SPP 1.3.44 Stanovenie sumy vapnika a horéika vo vodach. N
PP-DCH-28 Stanovenie organickych ukazovatelov SA
PP-DCH-18 Stanovenie pesticidov SA
SPP 1.3.62 Odber vzoriek pitnych, povrchovych a odpadovych vod A

Posudenie stladu/nesuladu:

Dodana vzorka vo vy$etrovanych ukazovateloch je v stilade s poZiadavkami Vyhlasky MZP SR &.354,
z 21.augusta 2023, ktorou sa meni dopifa vyhlaska MZP SR &.636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuiju
pozZiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie vody vo verejnych vodovodoch.

Prehlasujeme, ze vysledky sku3ok sa tykaju iba predmetu skusky a nenahradzaju rozhodnutia organov $tatneho

odborného dozoru. Vysledky sa vztahuji ku vzorke, tak ako bola prijata. Tento protokol moze byt reprodukovany iba

cely, po Castiach len s pisomnym suhlasom skusobného laboratéria. Neistota merania je stanovena v sulade

s platnymi technickymi predpismi. Meradla a meracie zariadenia pouzité na skusky boli kalibrované alebo overené
v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Skratky:

SA/SN - takto oznaCené skusky st vySetrené formou subdodavky a si/nie s akreditované
* - vzorky mimo limit

MH - medzna hodnota

OH - odporuc¢ana hodnota

Poznamky :

Limitné hodnoty pre teplotu vody st 8-12 st.C, ale jedna sa len o odporti¢ant hodnotu, kde odporiéana hodnota je
limit alebo rozsah hodnét ukazovatela kvality pitnej vody, ktoré si Ziadlce z hladiska ochrany zdravia; prekroéenie
alebo nedodrzanie odporucanej hodnoty nevylucuje pouzitie vody ako pitnej vody.
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Suma PAU - najvyssia medzna hodnota pre sumu je 0,10 pg/l.
Vztahuje sa na sumu PAU: benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén, indeno(1,2,3-c,d)pyrén.

Suma pesticidov sa vztahuje na pesticidy: Aldrin, 4,4-DDE, 4,4-DDT, Dieldrin, Endrin, Hexachlérbenzén, Heptachlér,
Lindan, Metoxychlor.

Vzorka vody bola konzervovana v zmysle normy STN EN ISO 5667-3:2018, Kvalita vody - Odber vzoriek, ¢ast 3:
Konzervacia vzoriek vody a manipulacia s nimi.

Datum vystavenia protokdlu : 17.11.2024

Za spravnost' : MojziSova Andrea, Ing., PhD.
Toéthova Silvia, Ing.
Fricova Marianna, Ing.

Protokol o skiiske dostane : 1x Rabé&ice STRED, s.r.o., 029 45 Rabgice
1x archiv
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Veterindrny a potravinovy (stav v Dolnom Kubine

Janoskova 1611/58 @

Protokol o skuske schvalil: . . ...... ... .. . . —
MVDr. Lucia Sulejova
riaditel VPU
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