STATNY VETERINARNY A POTRAVINOVY USTAV
VETERINARNY A POTRAVINOVY USTAV V DOLNOM KUBINE
Janogkova 1611/58, 026 01 Dolny Kubin, tel.: 043/5837111
SkuisSobné laboratérium Dolny Kubin
Janogkova 1611/58, 026 01 Dolny Kubin

 tel: +421/435837-111, 122
e-mail: sekretariat@svpu.sk; www.svpu.sk
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Cislo vzorky : B2330/2024

Objednavatel : Obec Rabgice Rabéice 650 029 45 RabCice ICO : 00314846
Predmet skusky: 1x vz. pitna voda
Zasobovanie : hromadné !
Vodny zdroj : rezervar Miesto odberu : OU Rabdice,

kuchynka

Oznacenie : pitna voda

Datum odberu : 9.5.2024 Cas odberu : 9:30 - 10:00
Celkové mnozstvo vzorky : 4 |

Vzorku odobral :  Krivosudsky Tomas MVDr.

Datum prevzatia skigobnej vzorky do laboratéria : 9.5.2024
Spdsob doruéenia : Zvoznou linkou

Datum ukondéenia sku$ok : 18.5.2024

Cas: 13:00

VYSLEDKY SKUSOK

Mikrobiologické ukazovatele Jednotka | Limitné Vzorka &islo | Neistota
hodnoty B2330/2024 | merania
Escherichia coli ~ KTJ/100mi max. 0 0 17% |
Koliformné baktérie | KTJ/100ml | max.0 0 . 18%
| _Enterokoky B _KTJ/100mi max. 0 0 14%
Pocet kultivovatelnych mikroorganizmov: KTJ/ml | max. 200 3 16%
| pri22 C — )
Pocet kultivovatelnych mikroorganizmov: KTJ/ml max. 50 | 1 16%
pri37 C |
Biologické ukazovatele Jednotka | Limitné | Vzorka &islo | Neistota
hodnoty B2330/2024  merania
Zivé organizmy | jedince/ml | max. 0 0 _
Vlaknité baktérie (okrem Zelezitych a jedince/ml max. 0 0
manganovych) | ) _
Mikromycéty stanovite/né mikroskopicky jedince/ml max. 0 O L
_Mftve organizmy jedince/ml | _max. 30 0 |
Zelezité a manganové baktérie % | max. 10 0 25% |
Abioseston % | max. 10 1 19%
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Protokol o skuske ¢. 7129/2024

Chemické ukazovatele | Jednotka | Limitné | Vzorka &islo | Neistota
hodnoty | B2330/2024 | merania

dusiénany i ma/l | max.50 | 234 | 5%

| _dusitany ] mg/l | max. 0,50 0,09 9%
absorbancia (254 nm, 1cm) | max. 0,080 0.014 5%
amoénne iény mg/l | max. 0,50 <0,04

_farba B mg P/l | max. 15 - <2,50
chemické spotreba kyslika (CHSKMn) mg/t | max.30 | 1,24 16% .
mangan ) ] pa/t | max. 50 <10,0
pH (reakcia vody) | B5-95 7,48 7%
teplota ~ °C_ 10,3 20%
zakal FNU max.5 | 036 16%

| Zelezo ma/l | max.02 | <0.050 |
elektrolyticka vodivost mS/m max. 125 9.6 5%
volny chlér ma/l | _max. 0,30 <0,04

PouZité metody:

SPP 2.3.34 Mikrobiologicky rozbor vody. Priloha &.1 Mikrobiologicky rozbor pitnej dezinfikovanej A
vody
SPP 2.3.34 Mikrobiologicky rozbor vody. Priloha &.3 Biologicky rozbor vody A
SPP 1.1.10 Stanovenie manganu metédou AAS A
SPP 1.1.11 Stanovenie Zeleza metédou AAS A
STN 757360 Kvalita vody. Stanovenie absorbancie N
SPP 1.3.05 Stanovenie chemickej spotreby kyslika CHSKMn. A
SPP 1.2.62 Stanovenie ibnov vo vodéach. A
SPP 1.3.03 Stanovenie pH potenciometrickou metddou A
SPP 1.3.06 Stanovenie elektrolytickej vodivosti. A
SPP 1.3.09 Stanovenie amonnych iénov vo vodach. A
SPP 1.3.34 Stanovenie farby vo vodach A
SPP 1.3.24 Stanovenie volného a viazaného chiéru vo vodach A
STN 757375 Stanovenie teploty vody A
SPP 1.3.57 Stanovenie zékalu vo vodach A
SPP 1.3.62 Odber vzoriek pitnych, povrchovych a odpadovych vod A

Vzorka vody bola konzervovana v zmysle normy STN EN [SO 5667-3:2018, Kvalita vody - Odber vzoriek, ¢ast 3:
Konzervéacia vzoriek vody a manipulécia s nimi.

Posudenie stiladu/nesuladu:

Dodana vzorka vo vysetrenych ukazovateloch je v stilade s poZiadavkami Vyhlasky ¢.91 Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky z 13. marca 2023, ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a
kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a
manazment rizik domovych rozvodnych systémov. ’

Prehlasujeme, e vysledky skugok sa tykaju iba predmetu skusky a nenahradzaj( rozhodnutia organov $tatneho

odborného dozoru. Vysledky sa vztahuju ku vzorke, tak ako bola prijata. Tento protokol mdZe byt reprodukovany iba
cely, po &astiach len s pisomnym slhlasom skisobného laboratéria. Neistota merania je stanovena v sulade

s platnymi technickymi predpismi. Meradla a meracie zariadenia pouZité na skusky boli kalibrované alebo overené
v zmysle platnych metrologickych predpisov.

SA/SN - takto oznadené skusky su vy$etrené formou subdodavky a sti/nie su akreditované
* - vzorky mimo fimit
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Limitné hodnoty pre teplotu vody st 8-12 st.C, ale jedna sa len o odpori¢any hodnotu, kde odporta¢ana hodnota je

limit alebo rozsah hodndt ukazovatela kvality pitnej vody, ktoré su Ziaduce z hladiska ochrany zdravia; prekrocenie
alebo nedodrzanie odportéanej hodnoty nevyluguje pouzitie vody ako pitnej vody.

Datum vystavenia protokolu : 18.5.2024

Za spravnost’: Mojzisova Andrea, Ing., PhD.
Protokol o skiliske dostane : 1x Obec Rabéice, Rabdice 650, 029 45 Rabdice
1x archiv
Statny veterinam
Veterindrny a potravir
Janosk«
Protokol o skuske schvéﬁ?.s. 01 .[
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